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SPECIMEN
DATE DU CONTROLE
ADRESSE DU CONTROLE
[ e ==

02/11/2023

Quai de I'Ecluse 7 (étage 1 -
appartement 13) - 5000 Namur

AGENT VISITEUR
TYPE DE CONTROLE Visi

DONNEES GENERALES

>
-

CE RAPPORT ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT 143/2023/87641/01:2

Arpaud Bertinchamps

RER, 145/2023/87641/01:3

r@on (8.4.2.) |XI

e controle vente ancienne i

Adresse de l'installation

ae
o =

!!!E!!!E!Q‘
[oqmOnERE

Type de locaux

Objet du contrdle
Controle demandé par I'agence im
Responsable des travaux
Dérogations applicables/appliqu

> DONNEES DU%CORDEMENT

I

(fad

Quai de I'Ecluse 7 (étage 1 - appartement 13) - 5000
Namur
Unité d'habitasi artement)

Demande daas dre d'une vente
Michel et istthne Lagneaux Dupont

igué
Ancienmallations électriques domestiques (8.2.1.)
R Inﬁnions électriques domestiques ancien RGIE

non co

(8.22.

Gestionnaire du réseau de distribution (GRD)

Code EAN

Numéro du compt

Index jour/nuit

Type de cgfipure générale @
Cable ci r -fableau \
Tension nol e de service

Courant nominal de la protection de bran@

20

ES ASSETS

n communiqué
45929433
50897/
Fusible
VOB 3 x 2,5mm2
230V - AC
10A

>, CONTROLE

Conformité schéma(s) unifilaire(s) et plan(s) de poS¥jon Sans obje \v Nombre de tableaux 1 | Nombre de circuits 3
Circuits ? ? ? A@

Protection MJ C16 3kKA MJ Clﬁ' J C16 3kA \

Section (mm?) 25 1,5 % N \
Conclusion OK OK ’Réserve \ N

Les fondations datent D'avant le 1/10/1981 \ Dispositif différentiel de téte absent
Type d'électrode de terre Piquets O Dispositif différentiel supplémentaire absent
Type de boucle de terre Ames céablées Fixation/Etat/Détérioration matériel Pas OK
Résistance de dispersion de la prise de terre (Q) Pas mesurable Q Contrdle visuel appareils fixes e obiles Pas OK
Conformité des liaisons équipotentielles et des PE Protection contre les contacts dire Pas OK

Test de continuité
Contrdle boucle de défaut

OK

Concluant N
Sans objeQ

Pas OK
CCNCLUSION

A la date du 02/11/2023 , I'installation électri \
de l'arrété royal du 8 septembre 2019 étaplis |
Le controle réalisé par Certinergie a porté

L’acheteur doit laisser réaliser une nouv
de vente. L'acheteur peut choisir librem

Protection contre les contacts indirects

Adéquation protection:

Quai de I'Ecluse 7 (étage 1 - appartemen

arties visibles de l'installation et normal
de contrdle pour vérifier la remise en orgie
ganisme agréé pour cette nouvelle visite

I'installat

Résistance générale d'isolem
Adéquation DPCDR —

Pas mesurable
Sans objet
OK

prise de terre
rintensités — sections

NON CONFORME X

00 Namur n’est pas conforme aux prescriptions du Livre 1

Livre 1 sur les installations électriques a basse tension et a treés basse tension.
ent accessibles.

ion au terme du délai de 18 mois prenant cours le jour de I'acte
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| SPECIMEN | CE RAPPORT ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT 143/2023/87641/01:2 RES. 145/2023/87641/01:3

> LISTE DES INFRACTIONS

® La tension d’'alimentation n'est pas indiquée clairement de maniére apparente sur
chaque tableau de répartition et de manoeuvre. - 3.1.3.3.a

® Un dispositif de protection a courant différentiel-résiduel a haute ou trés haute
sensibilité ne protége pas comme il se doit certains circuits ou I'eau est présente f
(facteur d'influences externes AD2 ou plus = locaux humides). - 4.2.4.3.

ctionneur général qui permet la
ntuellement du neutre, et cette
de branchement, n'étant pas congu

ction ne peut étre assurée par le disjoncteu
urgssurer le sectionnement. - 5.3.5.1

® Les schémas unifilaires et/ou plans de position ne sont pas présents. - ©® ion électrique n’est pas fait u matériel électrique sir et selon les
3.1.2.;6.4.6.;6.5.7.;9.1.2. lart. - 1.4.;5.1.1.1.;5.1.3.; 531"

® |es protections contre les chocs électriques direct et/ou indirect, ou les protections de ~ ® des socles des prises de , & I'exception de ceux placés dans les
I'installation électrique sont altérés. - 9.5. tableaux de distribution et de ceu s seulement et uniqguement a I'alimentation

® L'indice de protection contre les contacts directs des luminaires, socles de prises et/ol d’appareils mobiles a poste fixe ngsonf/pas conformes a la norme NBN C61-112 soit
interrupteurs n'est pas suffisant - il faut placer des globes, des caches, des couvercles u type A et/ou pas conforme (pégurite enfant et contact de terre). - 4.2.2.3.;5.3.5.2.
adaptés. nterrupteur(s) et/ou socle(s) a e et/ou boite(s) de dérivation ne sont pas fixés

® |l manque des obturateurs dans le tableau électrique. - 4.2.2.1.;4.2.2.3. correctement. - 1.4.

®  Coupure unipolaire non conforme. - 4.4.4.7.;5.3.5.4. ® Des socles de prise de cogirant qui ne comportent pas de contact de terre ne sont pas

® Le tableau électrique ne posséde pas une enveloppe de protection satisfaisante. - protégés par un disposit%rotection a courant différentiel résiduel & haute ou tres
4221.4223. haute sensibilité - 4.2.44

® | a résistance de dispersion de la prise de terre n'a pas pu étre mesurée le ® Le degré de protegtion Yéenveloppe(s) n'est pas au moins égal a IPXX-B. -
sectionneur de terre n'était pas accessible, était cassé ou absent ou n'a pas pu etre 4.2.2.1.;42.2.3.
ouvert (écroux oxidés ou autre). - 5.4.3.5.;5.1.5. ® |es liaisons équig ielles supplémentaires dans la salle de bain pour toutes les

Itanément accessibles et les conducteurs de protection de
et machines électriques ne sont pas réalisées. -
4.8.2.1.

mune n'est pas conforme. - 5.4.2.1.c

parties métalliquég

> REMARQUES
® Nous ne pouvons pas exclure qu'au dépét des schémas

e y avoir d'autres

r les infractions basées sur les prescriptions qui les ont constatées. Si des
ors du prochain controle. cations ou des extensions ont été apportées sur l'installation électrique, ces
fournis, il se peut que tout n'a afieres doivent répondre aux prescriptions d'application au moment du controle

2 us-section 6.4.7.3. du livre 1), moyennant les éventuelles dispositions dérogatoires

infractions.
® Les plans et schémas seront a adapter en fonction des travaux de mise en conformité
® Laprise de terre n'a pu étre mesurée, elle sera a v,
® L'habitation étant meublée et les plans n'ayant p
® | a section des conducteurs d'alimentation de la cuisiniére et apparenté est a vérifier, "application sur les modifications ou extensi
les plans (ou leur absence) et le repérage insyffisant n'ont pas permis de le faire. Le début de la réalisation de l'installation électriq
Personne n'est présent lors du contréle.
® La machine a laver n'est pas présente. Il co

gu’elle ne soit pas dans le volume 2.

® Lors d'une rénovation de l'installatign électrique, les dérogations pourraient ne plus
étre appliquées.
® Les liaisons équipotentielles pringipalffs qyi font partie des parties communes n'ont

qui seront réalisés.
pu étre vérifié.
ate d'avant le lier juin 2023
® Le contrdle ne se base pas sur une éventuffile réglementation régionale.
iendra de vérifier lors de son placement

pas été controlées.

> DEVOIRS DU VENDEUR ET DE L'ACQUEREUR :

Le vendeur est tenu :
a) de conserver le rapport de la visite de contrdle dans le dossier dg t"nstallat on électrique ;

b) de transmettre le dossier de I'installation électrique a I'acheteur | u transfert de propriété.
L’acheteur est tenu :
a) de communiquer a I'organisme agréé qui a réalisé la visite de

ni son identité et la date de I'acte de vente ;

b) d’exécuter les travaux nécessaires pour faire disparaitre les Ti§gactions constatées pendant la nouvelle visite de contrdle. Ils doivent étre exécutées sans retard et toutes mesures
adéquates doivent étre prises pour qu’en cas de maintien e iC&de I'installation, les infractions ne constituentfags un danger pour les personnes. Dans le cas ou, lors de la visite
complémentaire des infractions subsistent ou au cas il n’ ag donné suite a la remise en ordre de l'installatior®glectrique, le Service public fédéral ayant I'Energie dans ses

attributions en est informée par 'organisme agréé des le délangie. ) ) ) _ ) o )
Le vendeur et I'acheteur sont tenus d'aviser iImmédiate onctionnaire préposé a la surveillance du Service Public Fédéral ayant 'Energie dans ses attributions de tout accident
survenu aux personnes et du, directement ou indirectel a I présence d'installations électriques.
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> ANNEXES

Autre(s)
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Rapport de contréle d'installations électrigues a basse et a

tres b tension
| SPECIMEN | CE RAPPORT ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT 143/2023/87641/01:2 RES. 145/2023/87641/01:3
~
> ANNEXES U
Croquis de position élémentaire et descriptif sommaire des tableaux
sur base de ce qui est visible et accessible lors du controle
Note : ces croquis ne remplacent pas les schémas unifilaires et de position réglementaires
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Eeconomie

NOTE D'INFORMATION

Section 8.4.2. du Livre 1 du Réglement général sur les installations
électriques : Devoirs du vendeur et de I’'acheteur lors de la vente d’une
habitation équipée d’une ancienne installation électrique

m Dés que le compromis est signé :
Quels sont les devoirs du vendeur/notaire :

e Le vendeur doit remettre le PV de la visite de controle et ses annexes au notaire afin que
celui-ci I'ajoute dans le dossier de la vente ;
® Le notaire doit faire mentionner dans I'acte de vente les points suivants :
- la date du PV de la visite de contréle
- le fait de la remise du PV de la visite de contréle a I'acheteur
Si le PV de la visite de contrdle est négatif (installation non-conforme) :
- l'obligation pour I'acheteur de communiquer son identité et la date de I'acte de
vente a l'organisme de contréle agréé qui a exécuté la visite de contréle de I'installation
électrique.

m Dés que I'acte de vente est signé
Quels sont les devoirs de I'acheteur :

e L’acheteur doit détenir le dossier de 'installation électrique (schémas, PV, ...) en deux
exemplaires ;

Si le PV de la visite de contréle est positif (installation conforme) :

® L'acheteur doit laisser réaliser la prochaine visite de contréle soit suivant le délai repris sur
le PV de la visite de contréle (maximum 25 ans apres la date de la visite de contréle) soit
en cas de modification ou extension importante de I'installation électrique.

Si le PV de la visite de controle est négatif (installation non-conforme) :

® L'acheteur doit informer I'organisme de contrdle agréé qui a exécuté la visite de controle
de l'installation électrique de son identité, de la date de I’acte de vente et du PV concerné;

® Aprés la communication a I'organisme de contréle, il recoit automatiquement 18 mois a
dater de I'acte de vente pour remettre en ordre l'installation électrique ;

® L'acheteur peut choisir un autre organisme de contréle pour laisser réaliser le recontréle
dans le délai des 18 mois (vérification conformité de I'installation).

SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

Direction générale de I'Energie — Haute surveillance des infrastructures et produits
énergétiques

Adresse : Boulevard du roi Albert Il 16 1000 Bruxelles

Tél. : 0800 120 33 / E-mail : gas.elec@economie.fgov.be

https://economie.fgov.be

Rue du Progres 50 0800 120 33 info.eco@economie.fgov.be
1210 Bruxelles https://economie.fgov.be

N®d'entreprise : 0314.595.348



