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Lexamen s'opre selon finstruction de travail 1016006 ou 101e008 sur base des prescriptions indiquées ci-dessous
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VMMI“MwﬂVASBL bureau BTV Namur / Luxembourg, Avenue du Sainfoin 25, 5590 CINEY
T:083 2135 27, E: btv.namur@btveontrol.be
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Rapport N*: 0428-171108-04 Date du controle : 08/11/2017
Extra date du controle
DONNEES GENERALES:
ADRESSE DE Hamels Visualisation de I' installation
LINSTALLATION :
BOULEVARD DES COMBATTANTS 29
5660 MARIEMBOURG
PROPRIETAIRE: Hamels
Adresse : BOULEVARD DES COMBATTANTS 29
5660 MARIEMBOURG
DEMANDEUR RENOV-ELEC
Adresse RUE DE ROCROI 2
6464 BAILEUX
INSTALLATEUR RENOV-ELEC
Adresse RUE DE ROCROI 2
6464 BAILEUX
TVAouCl
EAN Compteur n* Aplacer Index
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DESCRIPTION GENERALE ET CARACTERISTIQUES!
Type d'installation Nouvelle installation / Type des locaux Unité d'habitation

Debut travaux fondations

Avant 0110/81

Installation électrique

Apres 01/10/81

Raccordement tension 3x230V RGIE art 86

Cable aliment. tableau princ 4x16 mm* Protection raccordement Max 40 A

Type électrode de temre Piquets Inter. gén. : type 4p 40A/300mA
Nombre de tableaux 1 Nombre de circuits term. 15

Facteurs dinfluences externes Scheéma Yl
CONTROLE

Visite de controle suivant RGIE art. 270,

Type de controle Examen de conformite

MESURES

RA 23 0hm Ritot 50 MOhm
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L'installation est conforme.
Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées.
Les schémas unifilaires et les schéma de situation ont été visés.

Linstallation doit étre vérifiée avant le 08/11/2042 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service apres modification ou extension

e exécutée avant cette date.
L'agent-visiteur
0428 THIBAULT FABRY
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CONTROLES EFFECTUES

Lors de visite de controle dinstallations domestiques selon farticle 271.

Lo controe de Texécution de linstallation électrique conformément sux schémas.

L controle de fetat (fixations. detérioration....) du matériel electrique imstallation fixe, Lout particuliérement en ce qui concerne les.
Intirrupteurs, les sockes de prise de courant, les raccordements dans les tableaux de réparttion.

L contride des mesures de prOLECTIon contre fes chocs electriques par CONLAGtS diects et inderects

L contrite s fonctionnement des dispositifs de protection 3 Couant diferentiel résiduel via leur propre bouton de test

Le contrile des bouckes de défaut et du raccordement cormect des dispositifs de protection & courant differentiel résiduel via la création
dun courant de defaut de minmuum 2.5 f0is 1a sensibilte de fappared

L controle de la continuite des connexions quipotentieties (principale et supplémentaire) et des conducteurs de protection des sockes de
rises e courant et des appareis de classe 1 poste fixe, installé 3 poste fixe ou mobile 3 poste fixe

Le controle visuel du matériel 3 poste fixe ou 3 poste fixe pouvant présenter des dangers pou les personnes et des biems

L contrOke visusel G matériel mobile pouvant présenter des dangers pou les personnes et des biens
‘Sauf infractions. [ adequation entre dPOSIfs de PrOLECtion cOntre les surintensites installes et les sections

Ges circusts respectifs qui s protégent est centifiée.
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DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE

) Iy s obligation de conserver le proces-verbal de controle dans le dossier dinstaliation lectrique :

)y s obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans finstallation lectrique :

O Wy a cbligation T aviser immédiatement le Service Public Fédéral ayant [ Energie dans ses attributions.
G 10wt accident survens sux perionnes et 30, directement ou indirectement, & L présence d électricite

@ Uy obligation, krsque des infrctions ont eté constatées ors de la visite de controle, de faire effectuer une nouvelle visite de contsOle par
e mieme organesime agree afin de verifier la disparition des infractions au terme du déll d'un an. Dans e cas o0, lors de cetie seconde
visite, es infractions subsistent, frganisme agréé se doit d'envoyer une copie du proces-verbal de vsite de controle & 1 Direction
gees ke de Enesrgie preposse 3 s haute srveiliance des instalations electriques dOMestiques.

‘Sigrufications des notes concerme des Géfauts qui 10Nt pas dinfluence sur 1a cONChision des CONSLAALIONS Qui ne fekvent pas de fexamen.
s Gui peuvent menacer ls sécurite des données ' organisation.

QUELLES MESURES A PRENDRE SI VOTRE INSTALLATION EST CONFORME

Lors d'extensions importantes Un recontrole de l'installation
de lnstallation, faites est obligatoire avant

Lisez soigneusement ce Proces-
Verbal et faites attention aux

notes éventuelies. recontroler de nouveau 08/11/2042.

VMA - 40 N® Rapport: 0428-171108-04

pour le directeur,

BTV Namur / Luxembourg reste
4 votre service pour les
controles nécessaires.





