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RAPPORT N° 1047280 N® 355-INSP

RAPPORT DE CONTROLE D’UNE INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE
A BASSE ET A TRES BASSE TENSION

Date du contrdle : 20/04/2021 Rapport précédent : | Compteur GRD : N°33497997 Index : 35156 kWh
Scellé Belor : placé PA Code EAN : demandé mais non disponible

Renseignements Belor Ordre de service : N°30737

Inspecteur : Jordan MATHY GSM : 0477/772921 Procédures utilisées : PTE_300/ PGS_200/ PGM_200/ PGR_200
Appareil(s) de mesure(s) utilisé(s) :  N° MME 09 Schéma des liaisons a la terre : TT (Sous-section %2.3 du Livre 1)
Renseignements d’identification

Demandeur (gestionnaire), nom prénom et @ : College St Vincent | Chaussée de Barine, 22 a 7060 Soig

Propriétaire, nom prénom / adresse et @ : College St Vincent | Yves.deboe@ces-st-vincent.org

Installateur, nom prénom : Technord TVA :0441.391.372

GRD, nom de I'entreprise distributrice d’électricité : Ores

X] Unité d’habitation : maison Type de locaux : cave/rez/étage

Adresse de I'installation électrigue faisant I'objet de la visite : Chaussée de Br 'N?O Soignies
X Lieux et emplacements spéciaux (Chapitre 7 du Livre 1) : SdB A

Objet de la visite
Contrble de conformité avant mise en usage d’une installation électrique OI{N (Livre'l de I'A.R. du 8/09/2019)

Description générale
Fondations du batiment avant 1.10.1981 / Installation électrique

X Nouvelle installation avec renforcement de compteur (Chapitre 6.4)
ée : wés le 1/06/2020 [] avant le 1/10/1981

Tension de service: [ JMono 230V [X]2 X 230V []3 X 230V []3 X 40 Protection compteur: 40A
Colonne d’alimentation du tableau principal : 3x10 mm2/ Interr ifféradtiel général : 40A-300mA/ type : A
Nombre de tableaux :1 / Nombre de circuits terminaux : 14/ Ty e prise de terre : piquets

CONCLUSION : Le présent rapport de contréle corregpeng dtat d€ I'installation électrique au moment de sa vérification
et seules les parties visibles et accessibles de I'instal m pyetre vérifiées.

X Installation électrique conforme lors d oledeconformité :

L'installation électrique est conforme aux prescri LivieT de I'A.R. du 8/09/2019 et peut étre mise en usage. L’inspecteur a

scellé le dispositif de protection a courant di i Siduel placé a l'origine de l'installation électrique et a visé le ou les schémas
unifilaires et le ou les plans de position.

[] Ce rapport annule et remplacem t précédent N°/

X] La prochaine visite de contrdle est a effectuer avant le : 20/04/2046 (section 6.5.2. du Livre 1)

Merci de prendre rendez-vous au\dj 06 ou via info@belor.be pour une nouvelle visite de contréle.
Signature de I’inspe(zﬁe\ﬁp “Wom de la personne présente sur place Visa du GRD
Jordan MATHY M DEBOE

&
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CONTENU DE L'INSPECTION

Contrbéles administratifs

Contr6le de I'exécution de l'installation électrique conformément aux schémas : CONFORME

Controles visuels

Contr6le de I'état (fixations, détérioration,...) du matériel électrique fixe : CONFORM
E

Contr6le du repérage / identification des circuits / indication tension de service : CONFOR
Contr6le de I'adéquation entre les protections et les sections des circuits : CONF
Contrble des mesures de protection contre les chocs électriques : CONFORM
Contrble des appareils électriques fixes ou a poste fixes : CQNEQRME
Contrdle des appareils mobiles : ?
Contrdles par essais : [[JNon contrélé car installation hors tension <<

Contréle du bouton test des différentiels : FORME
Contr6le des boucles de défauts et du raccordement correct des différentiels : NFORME
Contréles par mesures (hors tension) '

Valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre : 14Q < CONFORME
Valeur du niveau d’isolement général (appareils sensibles débranchés) : 12MQ sy CONFORME
Contr6le de la continuité des connexions équipotentielles et des conducteurs PE CONFORME

OBSERVATIONS

- Electroménager non installés
- Appliques luminaires non installés

LIMITES DU CONTROLE

Les installations suivantes ne font pas partie du contrdle :
- Lesinstallations de panneaux photovoltaio
- Lesinstallations de bornes de recharge p@
- Lesinstallations de central d'incendie
- Les installations des éclairages de s @

REMARQUES

— Cuisine : raccordements / ntsgU four et des taques électriques non visibles.
- Veuillez contacter sans A
de votre tableau électriglie o‘n:g,,b ent dans le compteur. Pour rappel il est interdit de laisser en service les connexions
provisoires type sucres ouXgite de dérivation dans le cas contraire ce rapport serait non conforme. Colonne
d’alimentation ddjeothpteur depranchement au tableau principal

- La colonne i tion doit étre continu et sans aucune connexion le long de son parcourt

iebrest constituée de 4 conducteurs de 10mm?2

oit lectriques
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GENERALITES

Une copie électronique de ce rapport est conservée au moins pendant cing ans par I'organisme agréé ayant effectué ledit contréle de
conformité. En outre cette copie est accompagnée des schémas unifilaires et des plans de position de l'installation électrique.

En signant I'ordre de service le propriétaire ou son mandataire certifie que tous les appareils informatiques et électroniques ont été
déconnectés avant notre visite de controle. Belor ne peut pas étre mise en cause en cas de défectuosité d'un apparei

OBLIGATIONS
Rappel des prescriptions réglementaires suivantes :

a) [l'obligation de conserver le procés-verbal de visite de contrdle dans le dossier de l'installation eI

b) [l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation éle,

c) [I'obligation d’aviser immédiatement le Service Public Fédéral ayant I'Energie dans ses attri
aux personnes et d{, directement ou indirectement, a la présence d’électricité.

d) I'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de co
visite de contrdle par le méme organisme agréé afin de vérifier la disparition des infr u terme du délai de un
an. Dans le cas ou, lors de cette seconde visite, des infractions subsisten m réé se doit d'envoyer une
copie du rapport de visite de contréle a la Direction générale de I'E ie osée a la haute surveillance des
installations électriques domestiques.

CONSIGNES DE SECURITE
Les dispositifs de protection a courant différentiel-résiduel :
a) Essai du dispositif de protection, lorsque de fagon périodique, parexemple
essayé selon les instructions du constructeur, la vérificatio it assure
effectuée.
b) 1l est interdit de compromettre la sécurité qu’offre un dispasiti otection a courant différentiel-résiduel, notamment en
pontant ce dispositif par une liaison entre ses bornes d e
c) Veuillez toujours travailler hors tension en coupant I'in

INTERDICTIONS
Il est interdit :

a) de supprimer, d’'altérer ou de détruire la pr, s gs chocs électriques par contacts directs ou par

contacts indirects

syellement, le dispositif de protection doit étre

s tension du matériel électrique ;
st de protection de l'installation électrique.

Il est interdit de modifier le contenu déee rapport et ce rapport ne peut étre reproduit que dans son entiereté.

L'usage des renseignements d’idgatific Martie des données a caractéere personnel. Il est interdit, par guelgue moyen
que ce soit, d’utiliser, de commdniquer oudde transférer ses informations ainsi que le contenu de ce rapport a des tiers ou de

L’inspecteur qualifié Q300 est autorisé a signer ce rapport en I'absence de I'Expert Technique

b) Reclamatlon relative aux activités de Belor pour vos réclamations merci d’envoyer un mail a info@belor.be
c) idérer la décision du rapport pour vos appels merci d’envoyer un mail a info@belor.be

1): En signant ce rapport l'inspecteur s’engage personnellement a étre impartiale et a préserver la

cer sur le WEB (RGPD : REGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 27
relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractere personnel et a la
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