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Rapport de contréle d'installations électrigues a basse et a trés b tension

| SPECIMEN | REP106/2025/127080/D01: 1

DATE DU CONTROLE 16/12/2025 (15:20 - 16:00) AGENT VISITEUR Xavier Lepage
ADRESSE DU CONTROLE Eue Auguste Dandoy 1 - 5000 TYPE DE CONTROLE Visit®gle contréle (6.5.) 0 g
amur
> DONNEES GENERALES
Adresse de l'installation Rue Auguste Dandoy 1 - 5000 Namur
Type de locaux Unité d'habitati@ison)
Objet du contréle Demande da% re d'une vente
Propriétaire Thierry He
Responsable des travaux non com e
Dérogations applicables/appliqigt I(gsztaéll)z@ectriques domestiques ancien RGIE
> DONNEES DU%CORDEMENT
Gestionnaire du réseau de distribution (GRD) ES ASSETS
Code EAN n communiqué
Numéro du compt 1SAG3100476379
Index jour/nuit 9932/9715

Type de cgfipure générale Disjoncteur

Cable c r -fableau \Q VVB 4 x 10 mm?2
Tension no e de service 3x230V - AC
Courant nominal de la protection de branch 25A

>, CONTROLE \@
Pas OK |

~
Conformité schéma(s) unifilaire(s) et plan(s) de poS¥jon Nombre de tableaux 2 | Nombre de circuits 15+4
[
Les fondations datent D'avant e 1/10/1981 ositif différentiel de téte OA - 300mA - type A - test OK
Type d'électrode de terre quets ispositif différentiel supplémentaire D - disj. - 40A - 30mA - type A - test
Résistance de dispersion de la prise de terre () as mesurable o o » K
Conformité des liaisons équipotentielles et des PE  Pas OK RzationEaUpeleroatonimaterel PES OIC
P Contrble visuel appareils fixes et/ou mgfile Pas OK

Test de continuité Pas concluant ) ]
Controle boucle de défaut Concluant O Pr’ot.ectlon co?trt’e les ct?ntacts directs Pas OK
Protection contre les contacts indirects Pas OK Résistance générale disolement (M) 12,6

Adéquation DPCDR - prise de t Sans objet

Adéquation protections surintensitdg —@ections Pas OK

Le ou les socles de prise en défaut sont localisés dans

I&hambre(s)

CONTLIJSION : NON CONFORME

A la date du 16/12/2025 , I'installation électriqu

septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les insta
Le contrdle réalisé par Certinergie a porté s

X

Rue Auguste Dandoy 1 - 5000 Namur n’g6t pas,conforme aux prescriptions du Livre 1 de I'arrété royal du 8
alions électriques a basse tension et a trés bagse tengon.

rties visibles de l'installation et normalement a bles.
Les travaux nécessaires pour faire dispar&igre Ws/lfractions constatées pendant la visite de contréle, doivent étre exécutées sans retard et toutes mesures adéquates
doivent étre prises pour qu’en cas de ma%xw service de l'installation, les infractions nefConstituent pas un danger pour les personnes.
Qe l'ag

Une nouvelle visite de contrble est a ex ur constater la disparition des infractiongfda me organisme au plus tard avant le 16/12/2026.

ire & ent

6\
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trés b tension

SPECIMEN |

> LISTE DES INFRACTIONS

106/2025/127080/D01:1

REF

® La tension d’'alimentation n'est pas indiquée clairement de maniére apparente sur

chaque tableau de répartition et de manoeuvre. - 3.1.3.3.a

Des masses d'appareils, matériels électriques de classe | ne sont pas reliées au
conducteur de protection des canalisations qui les alimentent. Exception faite des
masses des appareils fixes d’éclairage de classe | comportant des douilles ne
disposant pas d’'un degré de protection d’au moins IPXX-B et situés dans un local sec.
-4.2.4.3.a.

La correspondance entre les degrés de protection (IP) du matériel électrique contre les
contacts directs et les volumes dans la salle de bain n'est pas respectée. - 7.1.4.3.
Un/des cordons prolongateurs/multiprises sont installés en pose fixe. - 5.3.4.7.

Les canalisations principales d’eau et/ou de gaz internes au batiment, et/ou les
colonnes principales du chauffage central et de climatisation et/ou les élém
métalliques fixes et accessibles qui font partie de la structure de la construction et
les autres éléments métalliques principaux ne sont pas connectés a la borne principale
de terre. - 4.2.3.2.;5.4.4.1.;8.2.1.

La section de pontages dans le(s) tableau(x) électrique(s) n'est pas adﬂaﬁx

calibres de dispositifs de protection contre les surintensités. - 4.4.1.5.

Des circuits ne sont pas dédiés et exclusifs pour les machines requises (lave-linge,
lave-vaisselle, séche-linge, cuisiniére électrique, taque de cuisson électrique, four
électrique, autre machine de plus de 2600W). - 5.2.1.2.;8.2.2.

> REMARQUES

S

® less as unifilaires et/ou plans de ne sont pas présents. -
3.1.2.;6.4.6:85.7.;,9.1.2.

® Du matériel électrique est présent dans u olume(s) qui ne lui est/sont pas

. aytorisé(s) de la salle de bains/de douche. - 7.1.573.

liaisons équipotentielles (principales,

16.5.7.2.
e terre n'a pas pu étre mesurée car le
sectionneur de terre n'était pas , était cassé ou absent ou n'a pas pu étre
ouvert (écroux oxidés ou autre). - .,5.1.5.

es liaisons équipotentielles ntaires dans la salle de bain pour toutes les
parties métalliques simultan cessibles et les conducteurs de protection de
tous les appareils et ma es électriques ne sont pas réalisées. -
4.2.3.2.;54.42.;7.1.4.4;88.1.
I manque des obturateu% le tableau électrique. - 4.2.2.1.;4.2.2.3.

N
QO

cgntinuité du PE vers les contactme des socles de prise et/ou vers des

® Nous ne pouvons pas exclure qu'au dép6t des schémas ilpuisse y avoir d'autres
infractions.

® La prise de terre n'a pu étre mesurée, elle sera a vérifier logf dugoroghain controle.

® | a section des conducteurs d'alimentation de la cuisiniére enté est a vérifier,

N les plans (ou leur absence) et le repérage insuffisant n'ont pas pe®nis de le faire.

Lors d'une rénovation de l'installation électrique, les dérogations pourraient ne plus
étre appliquées.

Rappel sur les prescriptions réglementaires :

> J
Les sc@unifilaires et plans de position doivent renseigner I'adresse de
n

I'ingtall s coordonnées du responsable des travaux et du propriétaire. Ces
der\ t signer et dater ces schémas.
o &rifié.

étant meublée et les plans n'ayant pas été fournis, il se peut que tout n'a
équipotentielle supplémentaire pour la baignoire métallique n'est pas visible

ble (émail ou autre).

Le propriétaire, le gestionnaire ou I'exploitant de I'installation électrique est tenu :
a) d'en assurer ou d’en faire assurer |'entretien
b) de prendre toutes mesures adéquates pourgjue
et a treés basse tension soient en tout temps ol
c) de conserver les documents, en ce compris‘ic ou
et de mettre & disposition une copie de ce dossier ut éventuel locataire ;

d) de transmettre le dossier de I'installation électrique au nouveau propriétaire, gefsti
e) d’aviser immédiatement le fonctionnaire préposé a la surveillance du Servi
directement ou indirectement, & la présence d'installations électriques ;

f) de renseigner dans le dossier de I'installation électrique toute modification %
g) de laisser réaliser par un organisme agréé un controle de conformité avani¥g e
h) si des infractions ont été constatées lors de la visite de controle, de ene
infractions au terme du délai de un an. Dans le cas ou, lors de cette sqfon
controle a la Direction générale de I'Energie préposée a la haute surveillal

dispositions du Livre 1 de l'arrété r
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N
al ;! 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 su

rapports de controle, de l'installatiofi électrique dans un dossier, de le tenir a disposition

ire ou exploitant ;
ublic Fédéral ayant I'Energie dans ses attributi

nsion non importante survenue sur l'installation él
en usage sur toute modification ou extension impor
tuer une nouvelle visite de contrdle par le méme organisme agréé afin de vérifier la disparition des

isite, des infractions subsistent, I'organism
des installations électriques domestiques.

tions électriques a basse tension

toute personne qui peut le consulter

tout accident survenu aux personnes et du,

te survenue sur l'installation électrique.

réé se doit d'envoyer une copie du rapport de visite de

N
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| SPECIMEN |

REFN106/2025/127080/D01:1

> ANNEXES
Autre(s)
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